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I. Общие сведения

	Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт холодильной и вентиляционной техники (кроме установок с хладагентами группы токсичности B и класса горючести 3)
	
	

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	Код


Основная цель вида профессиональной деятельности:
	Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих работоспособность холодильной и вентиляционной техники в течение всего срока службы


Группа занятий:
	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики
	7127
	Механики кондиционеров и холодильных установок

	(код ОКЗ
)
	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)


Отнесение к видам экономической деятельности:
	33.12
	Ремонт машин и оборудования

	35.30
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 

	43.22
	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

	95.22.1
	Ремонт бытовой техники

	(код ОКВЭД
)
	(наименование вида экономической деятельности)


II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт одноступенчатых холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной   производительностью до 10 тыс. м3/ч
	3
	Эксплуатация и технический уход за холодильными установками суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционными установками и центральными кондиционерами суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч
	A/01.3
	3

	
	
	
	Профилактический осмотр холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч с контролем их технического состояния
	A/02.3
	3

	
	
	
	Ремонт холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч
	A/03.3
	3

	
	Эксплуатация,  техническое обслуживание и ремонт одноступенчатых холодильных установок  суммарной   производительностью более 100 кВт, двухступенчатых и каскадных установок любой мощности или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной   производительностью более 10 тыс. м3/ч
	4
	Эксплуатация и технический уход за холодильными установками суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционными установками и центральными кондиционерами суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч
	B/01.3
	3

	
	
	
	Профилактический осмотр холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч с контролем их технического состояния
	B/02.3
	3

	
	
	
	Ремонт холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч
	B/03.3
	3


III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт одноступенчатых холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной   производительностью до 10 тыс. м3/ч
	Код
	A
	Уровень квалификации
	3


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3-го  разряда

Механик кондиционеров и холодильных установок 2-го разряда

Механик кондиционеров и холодильных установок 3-го разряда

Машинист холодильных установок 2-го разряда

Машинист холодильных установок 3-го разряда

Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2-го разряда

Машинист вентиляционной и аспирационной установок 3-го разряда


	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих 

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности

Допуск по электробезопасности


	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики

	
	7127
	Механики кондиционеров и холодильных установок

	ЕТКС

	§117
	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3-го разряда

	
	§174
	Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2-го разряда

	
	§175
	Машинист вентиляционной и аспирационной установок 3-го разряда

	
	§222
	Машинист холодильных установок 2-го разряда

	
	§223
	Машинист холодильных установок 3-го разряда

	ОКПДТР

	13616
	Машинист вентиляционной и аспирационной установок

	
	14341
	Машинист холодильных установок  

	
	18526
	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 


3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Эксплуатация и технический уход за холодильными установками суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционными установками и центральными кондиционерами суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч
	Код
	A/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Планирование операций технического ухода за холодильными установками суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционными установками и центральными кондиционерами суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч на основе регламента, указанного в руководстве по эксплуатации 

	
	Изучение эксплуатационной документации на холодильные установки суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционные установки и центральные кондиционеры суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч на основе регламента, указанного в руководстве по эксплуатации

	
	Подготовка набора монтажного инструмента (гаечные ключи, головки, отвертки, пассатижи) 

	
	Подготовка оборудования для сервиса (воздушный компрессор, мойка высокого давления, шланги хладагента), приборов (термометр, анемометр, психрометр, трубка Пито, дифманометр, блок манометров для хладагента) и материалов (смазка для подшипников, компрессорное масло, дезинфицирующие и моющие средства, ветошь)

	
	Пуск и остановка холодильных и вентиляционных установок

	
	Смазка подшипников

	
	Регулировка натяжения приводных ремней

	
	Контроль уровня масла в компрессорах и его замена в соответствии с регламентом

	
	Проверка герметичности и регулировка зазоров холодильных и инспекционных дверей

	
	Замеры и регулирование параметров и расходов воздуха, хладагента и теплоносителя

	
	Контроль загрузки холодильных камер, витрин и прилавков

	
	Настройка оттайки испарителей

	
	Чистка теплообменников, воздушных и водяных фильтров и дренажа

	
	Санитарная обработка холодильных и вентиляционных установок

	
	Устранение следов коррозии и подтеков масла и теплоносителя

	
	Уборка машинного отделения

	
	Настройка автоматики для эксплуатации холодильных и вентиляционных установок на режимах, увеличивающих ресурс и снижающих энергопотребление

	
	Периодический запуск неработающих и резервных машин, проверка работоспособности запорной арматуры, консервация и расконсервация оборудования

	
	Заполнение формуляра или ведение журнала технического обслуживания холодильных и вентиляционных установок

	Необходимые умения
	Выбирать, подготавливать и применять инструмент, оборудование, приборы и материалы, необходимые для выполнения регламентных ра-бот по эксплуатации холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Оценивать правильность функционирования холодильных и вентиляционных установок и регулировать режим их работы 

	
	Выполнять регламентные операции: смазку подшипников, регулировку натяжения приводных ремней, контроль уровня и замену масла в ком-прессорах, регулировку зазоров и уплотнений холодильных и инспекци-онных дверей, замеры и регулирование рабочих параметров и расходов воздуха,  хладагента и теплоносителя, проверку правильности загрузки холодильных камер, витрин и прилавков, настройку оттайки испарите-лей, чистку и санитарную обработку, пуск и остановку, консервацию и расконсервацию оборудования

	
	Содержать в порядке постоянное или временное рабочее место, инстру-мент и документацию

	
	Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и экологиче-ской безопасности

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	Необходимые знания
	Основные принципы работы эксплуатируемых холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч, систем управления и защиты

	
	Нормативно-технические и руководящие документы в области холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания

	
	Свойства воздуха, используемого хладагента и теплоносителя

	
	Инструкции по эксплуатации аппаратов, агрегатов и систем

	
	Порядок пуска, регулирования, остановки, чистки, санитарной обработки, консервации и расконсервации оборудования 

	
	Обозначения в принципиальных гидравлических и электрических схемах и порядок их построения 

	
	Назначение и правила применения инструментов, приборов, приспособлений и материалов, необходимых для выполнения регламентных операций технического ухода за холодильными установками суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционными установками и центральными кондиционерами суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Способы контроля заправки хладагента, масла и теплоносителя

	
	Правила техники безопасности, охраны труда  и основы экологической безопасности в объеме выполняемой работы

	
	Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	
	Правила внутреннего трудового распорядка, методы правильной организации работ и бережливого производства 

	Другие характеристики 
	-


3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Профилактический осмотр холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч с контролем их технического состояния
	Код
	A/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Составление графиков профилактических осмотров холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Изучение сервисной документации

	
	Подготовка комплекта инструментов для  слесарно-сборочных и сервисных работ (баллоны с хладагентом, шланги хладагента, инспекционное зеркало, тесты кислотности масла, течеискатель)

	
	Подготовка приборов для измерений параметров и расходов воздуха и рабочих веществ, силы тока и напряжения, концентрации теплоносителя; приспособлений (специальные ключи, переходники-адаптеры для баллонов и шлангов) и материалов (компрессорное масло, хладагент, моющие средства, ветошь)

	
	Подготовка карты контрольных замеров

	
	Визуальный осмотр холодильных и вентиляционных установок для выявления вибраций, постороннего шума и запаха, подтеков масла и снижения его уровня в компрессорах, загрязнения теплообменников, фильтров, дренажной системы, рабочих колес вентиляторов, негерметичности соединений и недостаточной заправки рабочих веществ, перегрева подшипников и электродвигателей, влажного хода компрессоров, ослабления электрических соединений и заземления,  коррозии оборудования

	
	Проведение инструментального контроля: измерение температур и давлений хладагента, масла и теплоносителя; температуры, влажности и расхода воздуха, концентрации теплоносителя, напряжения и рабочего тока машин, проверка наличия воздуха и влаги в контуре хладагента, отбор проб для проверки качества масла и теплоносителя, поиск утечек хладагента 

	
	Проверка срабатывания и регулировка защитных устройств

	
	Анализ технического состояния холодильных и вентиляционных установок на основании результатов осмотра

	
	Устранение недочетов, не требующих длительной остановки работы холодильных и вентиляционных установок  

	
	Составление дефектной ведомости на узлы и детали холодильных и вентиляционных установок, требующие замены или ремонта

	
	Занесение результатов осмотра вентиляционных и холодильных установок  в журнал технического обслуживания 

	Необходимые умения
	Оценивать правильность функционирования, производительность и по-требляемую мощность холодильных и вентиляционных установок по результатам визуального и инструментального осмотра

	
	Читать гидравлические и электрические схемы и чертежи

	
	Применять специализированный инструмент, приборы, приспособления и материалы, необходимые для контроля технического состояния,  выяв-ления и устранения мелких дефектов осмотр холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Измерять расходы, давления, температуры в контурах хладагента, теп-лоносителя, масла и  воздуха, рабочий ток и напряжение с заполнением карты контрольных замеров

	
	Настраивать механические, электрические и электронные регуляторы и контроллеры, применяемые в холодильных и вентиляционных установ-ках

	
	Диагностировать и устранять мелкие дефекты эксплуатируемых вентиляционных и холодильных установок

	
	Проверять на герметичность контуры хладагента и теплоносителя и устранять их утечки

	
	Вакуумировать и заправлять холодильную установку хладагентом,  теплоносителем и маслом

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	
	Выполнять требования техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности

	
	Содержать в порядке постоянное или временное рабочее место, инстру-мент и документацию

	
	Составлять дефектные ведомости для ремонта, вести журнал техниче-ского обслуживания

	Необходимые знания
	Основы холодильной техники, гидравлики и аэродинамики в объеме выполняемой работы

	
	Назначение аппаратов и машин, входящих в состав холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Нормативно-технические и руководящие документы в области холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания

	
	Методы определения  производительности и потребляемой мощности холодильных и вентиляционных установок

	
	Оптимальные параметры функционирования холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Порядок включения и остановки холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Технология профилактического осмотра и способы устранения выявленных мелких дефектов холодильных и вентиляционных установок

	
	Специализированный инструмент, приборы, приспособления и материалы и правила техники безопасности, необходимые для выполнения контроля технического состояния,  выявления и устранения мелких неисправностей при осмотре эксплуатируемых холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Инструкции по эксплуатации используемых механических, электрических и электронных регуляторов и контроллеров

	
	Правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем

	
	Способы проверки холодильных установок на герметичность, методы устранения утечек, правила вакуумирования и заправки рабочими веществами

	
	Способы измерения расходов, давлений и температур в контурах хладагента, теплоносителя, системах смазки и  воздухораспределения

	
	Основы экологической безопасности эксплуатируемого оборудования; свойства используемого хладагента и теплоносителя

	
	Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	
	Правила внутреннего трудового распорядка, методы правильной организации работ и бережливого производства 

	Другие характеристики 
	-


3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Ремонт холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч
	Код
	A/03.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Изучение инструкций по ремонту холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Подготовка комплекта инструментов для  слесарно-сборочных работ, демонтажа и дефектации деталей (съемники, щупы, калибры, штангельциркуль, микрометр, индикаторный нутромер)

	
	Подготовка оборудования для ремонта холодильных и вентиляционных установок (переносной паяльный пост, многоразовые баллоны для сбора хладагента; наборы шлангов, инспекционное зеркало, фильтры-осушители, тесты кислотности масла, течеискатель, станция сбора хладагента, насос для опрессовки и заполнения контура теплоносителя, электронные весы, труборезы, трубогибы, риммеры, кримперы, труборасширители, вальцовки, мегомметр, сервисный монитор обмена данных) 

	
	Подготовка приборов для измерений параметров и расходов рабочих веществ, концентрации теплоносителя, напряжения и рабочего тока машин

	
	Подготовка приспособлений для выпрессовки и сборки сопрягаемых деталей, вырубки прокладок, адаптации разных резьб

	
	Подготовка материалов (компрессорное масло, хладагент, кислород, пропан, припой, медные трубы и фитинги, теплоноситель, азот, моющие средства, ветошь)

	
	Подготовка карты контрольных замеров

	
	Остановка холодильных и вентиляционных установок на период планового ремонта и удаление из них рабочих веществ 

	
	Разборка компрессоров, вентиляторов, насосов и других элементов для осмотра деталей и узлов, подлежащими плановой замене, их демонтаж и определение степени износа с составлением дефектной ведомости

	
	Внеплановый визуальный осмотр или пробный пуск аварийной холодильной или вентиляционной установки в случае внезапного отказа

	
	Предварительная диагностика путем считывания кодов ошибок с контроллера и их идентификации или выявления сработавшего устройства защиты

	
	Окончательная диагностика неисправности на основе комплексного анализа данных визуального и инструментального контроля, замера необходимых параметров, истории последних срабатываний защит и сервисной документации на оборудование

	
	Ремонт изношенных или вышедших из строя деталей и узлов элементов холодильных и вентиляционных установок: компрессоров, насосов, вентиляторов,  электродвигателей, запорной и регулирующей арматуры, фильтров, маслоотделителей, емкостей, линейных компонентов и контрольно-измерительных приборов и замена деталей, узлов и элементов, не подлежащих ремонту   

	
	Устранение очагов коррозии и восстановление герметичности теплообменников, участков трубопроводов и разъемных соединений

	
	Замена масла, обкатка и испытания компрессоров, вентиляторов и насосов

	
	Опрессовка, проверка герметичности, вакуумирование и заправка контуров хладагента и теплоносителя

	
	Пусконаладочные работы и вывод холодильных и вентиляционных установок на расчетный режим 

	
	Занесение результатов планового или внепланового ремонта оборудования  в журнал технического обслуживания холодильных и вентиляционных установок

	Необходимые умения
	Оценивать правильность функционирования, производительность и по-требляемую мощность холодильных и вентиляционных установок

	
	Читать гидравлические и электрические схемы и чертежи

	
	Применять специализированный инструмент, приборы, приспособления и материалы, необходимые для контроля технического состояния,  де-монтажа, определения износа, диагностики причин выхода из строя и восстановления работоспособности любых элементов холодильных и вентиляционных установок 

	
	Проверять качество масла и теплоносителя

	
	Заменять фильтры-осушители и антикислотные фильтры

	
	Восстанавливать теплоизоляцию

	
	Удалять из установки хладагент, теплоноситель и масло, соблюдая тре-бования экологической безопасности

	
	Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неисправности эксплуатируемых холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Заменять изношенные узлы и детали холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Опрессовывать и проверять на герметичность контуры хладагента и теплоносителя

	
	Устранять утечки, вакуумировать и заправлять холодильную установку хладагентом,  теплоносителем и маслом

	
	Паять твердыми припоями в среде азота трубопроводы и линейные ком-поненты, используемые в холодильных установках и системах кондици-онирования воздуха

	
	Выполнять электромонтажные и пусконаладочные работы холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Настраивать механические, электрические и электронные регуляторы и контроллеры, применяемые в холодильных и вентиляционных установках 

	
	Измерять расходы, давления, температуры и влажность в контурах хла-дагента, теплоносителя, масла и  воздуха, напряжение и рабочий ток машин с заполнением карты контрольных замеров

	
	Анализировать параметры работы установок и выводить их на оптимальный рабочий режим

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	
	Выполнять правила техники безопасности и охраны труда

	
	Содержать в порядке постоянное или временное рабочее место, инстру-мент и документацию

	
	Пользоваться компьютером и информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет"

	
	Владеть профессиональной  терминологией на русском и английском языках 

	
	Составлять дефектные ведомости для ремонта

	
	Вести журнал технического обслуживания

	Необходимые знания
	Основы холодильной техники, гидравлики и аэродинамики в объеме выполняемой работы

	
	Назначение аппаратов и машин, входящих в состав холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Нормативно-технические и руководящие документы в области холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания

	
	Методы определения  производительности и потребляемой мощности холодильных и вентиляционных установок

	
	Оптимальные параметры функционирования холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Порядок включения и остановки холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Технология осмотра и ремонта холодильных и вентиляционных установок

	
	Специализированный инструмент, приборы, приспособления и материалы и правила техники безопасности, необходимые для ремонта холодильных установок суммарной   производительностью до 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью до 10 тыс. м3/ч

	
	Инструкции по эксплуатации и замене используемых механических, электрических и электронных регуляторов и контроллеров

	
	Правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем

	
	Способы проверки холодильных установок на герметичность, методы устранения утечек, правила вакуумирования и заправки рабочими веществами

	
	Способы измерения расходов, давлений и температур в контурах хладагента, теплоносителя, системах смазки и  воздуха

	
	Основы экологической безопасности эксплуатируемого оборудования 

	
	Свойства используемого хладагента и теплоносителя

	
	Компьютер и информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» на уровне пользователя

	
	Профессиональная  терминология на русском и английском языках

	
	Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	
	Правила внутреннего трудового распорядка, методы правильной организации работ и бережливого производства 

	Другие характеристики 
	-


3.2. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Эксплуатация,  техническое обслуживание и ремонт одноступенчатых холодильных установок  суммарной   производительностью более 100 кВт, двухступенчатых и каскадных установок любой мощности или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной   производительностью более 10 тыс. м3/ч
	Код
	B
	Уровень квалификации
	4


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4-го  разряда
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5-го  разряда
Механик кондиционеров и холодильных установок 4-го разряда

Механик кондиционеров и холодильных установок 5-го разряда

Машинист холодильных установок 4-го разряда

Машинист холодильных установок 5-го разряда
Машинист холодильных установок 6-го разряда



	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих 

	Требования к опыту практической работы
	Опыт работы в области холодильной и вентиляционной техники не менее трех лет

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности

Допуск по электробезопасности

	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики

	
	7127
	Механики кондиционеров и холодильных установок

	ЕТКС
	§118
	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4-го разряда

	
	§119
	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5-го разряда

	
	§174
	Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2-го разряда

	
	§175
	Машинист вентиляционной и аспирационной установок 3-го разряда

	
	§223
	Машинист холодильных установок 5-го разряда

	
	§223
	Машинист холодильных установок 4-го разряда

	
	§223
	Машинист холодильных установок 6-го разряда

	ОКПДТР
	14341
	Машинист холодильных установок  

	
	18526
	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 


3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Эксплуатация и технический уход за холодильными установками суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционными установками и центральными кондиционерами суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч
	Код
	Б/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Планирование операций технического ухода за холодильными установками суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционными установками и центральными кондиционерами суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч на основе регламента, указанного в руководстве по эксплуатации 

	
	Изучение эксплуатационной документации на холодильные установки суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционные установки и центральные кондиционеры суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч на основе регламента, указанного в руководстве по эксплуатации

	
	Подготовка набора монтажного инструмента (гаечные ключи, головки, отвертки, пассатижи) 

	
	Подготовка оборудования для сервиса (воздушный компрессор, мойка высокого давления, шланги хладагента), приборов (термометр, анемометр, психрометр, трубка Пито, дифманометр, блок манометров для хладагента) и материалов (смазка для подшипников, компрессорное масло, дезинфицирующие и моющие средства, ветошь)

	
	Пуск и остановка холодильных и вентиляционных установок

	
	Смазка подшипников

	
	Регулировка натяжения приводных ремней

	
	Контроль уровня масла в компрессорах и его замена в соответствии с регламентом

	
	Проверка герметичности и регулировка зазоров холодильных и инспекционных дверей

	
	Замеры и регулирование параметров и расходов воздуха, хладагента и теплоносителя

	
	Контроль загрузки холодильных камер, витрин и прилавков

	
	Настройка оттайки испарителей

	
	Чистка теплообменников, воздушных и водяных фильтров и дренажа

	
	Санитарная обработка холодильных и вентиляционных установок

	
	Устранение следов коррозии и подтеков масла и теплоносителя

	
	Уборка машинного отделения

	
	Настройка автоматики для эксплуатации холодильных и вентиляционных установок на режимах, увеличивающих ресурс и снижающих энергопотребление

	
	Периодический запуск неработающих и резервных машин, проверка работоспособности запорной арматуры, консервация и расконсервация оборудования

	
	Заполнение формуляра или ведение журнала технического обслуживания холодильных и вентиляционных установок

	Необходимые умения
	Выбирать, подготавливать и применять инструмент, оборудование, приборы и материалы, необходимые для выполнения регламентных ра-бот по эксплуатации холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Оценивать правильность функционирования холодильных и вентиляционных установок и регулировать режим их работы 

	
	Выполнять регламентные операции: смазку подшипников, регулировку натяжения приводных ремней, контроль уровня и замену масла в ком-прессорах, регулировку зазоров и уплотнений холодильных и инспекци-онных дверей, замеры и регулирование рабочих параметров и расходов воздуха,  хладагента и теплоносителя, проверку правильности загрузки холодильных камер, витрин и прилавков, настройку оттайки испарите-лей, чистку и санитарную обработку, пуск и остановку, консервацию и расконсервацию оборудования

	
	Содержать в порядке постоянное или временное рабочее место, инстру-мент и документацию

	
	Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и экологиче-ской безопасности

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	Необходимые знания
	Основные принципы работы эксплуатируемых холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч, систем управления и защиты

	
	Нормативно-технические и руководящие документы в области холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания

	
	Свойства воздуха, используемого хладагента и теплоносителя

	
	Инструкции по эксплуатации аппаратов, агрегатов и систем

	
	Порядок пуска, регулирования, остановки, чистки, санитарной обработки, консервации и расконсервации оборудования 

	
	Обозначения в принципиальных гидравлических и электрических схемах и порядок их построения 

	
	Назначение и правила применения инструментов, приборов, приспособлений и материалов, необходимых для выполнения регламентных операций технического ухода за холодильными установками суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционными установками и центральными кондиционерами суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Способы контроля заправки хладагента, масла и теплоносителя

	
	Правила техники безопасности, охраны труда  и основы экологической безопасности в объеме выполняемой работы

	
	Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	
	Правила внутреннего трудового распорядка, методы правильной организации работ и бережливого производства 

	Другие характеристики 
	-


3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Профилактический осмотр холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч с контролем их технического состояния
	Код
	B/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Составление графиков профилактических осмотров холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Изучение сервисной документации

	
	Подготовка комплекта инструментов для  слесарно-сборочных и сервисных работ (баллоны с хладагентом, шланги хладагента, инспекционное зеркало, тесты кислотности масла, течеискатель)

	
	Подготовка приборов для измерений параметров и расходов воздуха и рабочих веществ, силы тока и напряжения, концентрации теплоносителя; приспособлений (специальные ключи, переходники-адаптеры для баллонов и шлангов) и материалов (компрессорное масло, хладагент, моющие средства, ветошь)

	
	Подготовка карты контрольных замеров

	
	Визуальный осмотр холодильных и вентиляционных установок для выявления вибраций, постороннего шума и запаха, подтеков масла и снижения его уровня в компрессорах, загрязнения теплообменников, фильтров, дренажной системы, рабочих колес вентиляторов, негерметичности соединений и недостаточной заправки рабочих веществ, перегрева подшипников и электродвигателей, влажного хода компрессоров, ослабления электрических соединений и заземления,  коррозии оборудования

	
	Проведение инструментального контроля: измерение температур и давлений хладагента, масла и теплоносителя; температуры, влажности и расхода воздуха, концентрации теплоносителя, напряжения и рабочего тока машин, проверка наличия воздуха и влаги в контуре хладагента, отбор проб для проверки качества масла и теплоносителя, поиск утечек хладагента 

	
	Проверка срабатывания и регулировка защитных устройств

	
	Анализ технического состояния холодильных и вентиляционных установок на основании результатов осмотра

	
	Устранение недочетов, не требующих длительной остановки работы холодильных и вентиляционных установок  

	
	Составление дефектной ведомости на узлы и детали холодильных и вентиляционных установок, требующие замены или ремонта

	
	Занесение результатов осмотра вентиляционных и холодильных установок  в журнал технического обслуживания 

	Необходимые умения
	Оценивать правильность функционирования, производительность и по-требляемую мощность холодильных и вентиляционных установок по результатам визуального и инструментального осмотра

	
	Читать гидравлические и электрические схемы и чертежи

	
	Применять специализированный инструмент, приборы, приспособления и материалы, необходимые для контроля технического состояния,  выяв-ления и устранения мелких дефектов осмотр холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Измерять расходы, давления, температуры в контурах хладагента, теп-лоносителя, масла и  воздуха, рабочий ток и напряжение с заполнением карты контрольных замеров

	
	Настраивать механические, электрические и электронные регуляторы и контроллеры, применяемые в холодильных и вентиляционных установ-ках

	
	Диагностировать и устранять мелкие дефекты эксплуатируемых вентиляционных и холодильных установок

	
	Проверять на герметичность контуры хладагента и теплоносителя и устранять их утечки

	
	Вакуумировать и заправлять холодильную установку хладагентом,  теплоносителем и маслом

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	
	Выполнять требования техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности

	
	Содержать в порядке постоянное или временное рабочее место, инстру-мент и документацию

	
	Составлять дефектные ведомости для ремонта, вести журнал техниче-ского обслуживания

	Необходимые знания
	Основы холодильной техники, гидравлики и аэродинамики в объеме выполняемой работы

	
	Назначение аппаратов и машин, входящих в состав холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Нормативно-технические и руководящие документы в области холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания

	
	Методы определения  производительности и потребляемой мощности холодильных и вентиляционных установок

	
	Оптимальные параметры функционирования холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Порядок включения и остановки холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Технология профилактического осмотра и способы устранения выявленных мелких дефектов холодильных и вентиляционных установок

	
	Специализированный инструмент, приборы, приспособления и материалы и правила техники безопасности, необходимые для выполнения контроля технического состояния,  выявления и устранения мелких неисправностей при осмотре эксплуатируемых холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Инструкции по эксплуатации используемых механических, электрических и электронных регуляторов и контроллеров

	
	Правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем

	
	Способы проверки холодильных установок на герметичность, методы устранения утечек, правила вакуумирования и заправки рабочими веществами

	
	Способы измерения расходов, давлений и температур в контурах хладагента, теплоносителя, системах смазки и  воздухораспределения

	
	Основы экологической безопасности эксплуатируемого оборудования; свойства используемого хладагента и теплоносителя

	
	Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	
	Правила внутреннего трудового распорядка, методы правильной организации работ и бережливого производства 

	Другие характеристики 
	-


3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Ремонт холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч
	Код
	B/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Изучение инструкций по ремонту холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Подготовка комплекта инструментов для  слесарно-сборочных работ, демонтажа и дефектации деталей (съемники, щупы, калибры, штангельциркуль, микрометр, индикаторный нутромер)

	
	Подготовка оборудования для ремонта холодильных и вентиляционных установок (переносной паяльный пост, многоразовые баллоны для сбора хладагента; наборы шлангов, инспекционное зеркало, фильтры-осушители, тесты кислотности масла, течеискатель, станция сбора хладагента, насос для опрессовки и заполнения контура теплоносителя, электронные весы, труборезы, трубогибы, риммеры, кримперы, труборасширители, вальцовки, мегомметр, сервисный монитор обмена данных) 

	
	Подготовка приборов для измерений параметров и расходов рабочих веществ, концентрации теплоносителя, напряжения и рабочего тока машин

	
	Подготовка приспособлений для выпрессовки и сборки сопрягаемых деталей, вырубки прокладок, адаптации разных резьб

	
	Подготовка материалов (компрессорное масло, хладагент, кислород, пропан, припой, медные трубы и фитинги, теплоноситель, азот, моющие средства, ветошь)

	
	Подготовка карты контрольных замеров

	
	Остановка холодильных и вентиляционных установок на период планового ремонта и удаление из них рабочих веществ 

	
	Разборка компрессоров, вентиляторов, насосов и других элементов для осмотра деталей и узлов, подлежащими плановой замене, их демонтаж и определение степени износа с составлением дефектной ведомости

	
	Внеплановый визуальный осмотр или пробный пуск аварийной холодильной или вентиляционной установки в случае внезапного отказа

	
	Предварительная диагностика путем считывания кодов ошибок с контроллера и их идентификации или выявления сработавшего устройства защиты

	
	Окончательная диагностика неисправности на основе комплексного анализа данных визуального и инструментального контроля, замера необходимых параметров, истории последних срабатываний защит и сервисной документации на оборудование

	
	Ремонт изношенных или вышедших из строя деталей и узлов элементов холодильных и вентиляционных установок: компрессоров, насосов, вентиляторов,  электродвигателей, запорной и регулирующей арматуры, фильтров, маслоотделителей, емкостей, линейных компонентов и контрольно-измерительных приборов и замена деталей, узлов и элементов, не подлежащих ремонту   

	
	Устранение очагов коррозии и восстановление герметичности теплообменников, участков трубопроводов и разъемных соединений

	
	Замена масла, обкатка и испытания компрессоров, вентиляторов и насосов

	
	Опрессовка, проверка герметичности, вакуумирование и заправка контуров хладагента и теплоносителя

	
	Пусконаладочные работы и вывод холодильных и вентиляционных установок на расчетный режим 

	
	Занесение результатов планового или внепланового ремонта оборудования  в журнал технического обслуживания холодильных и вентиляционных установок

	Необходимые умения
	Оценивать правильность функционирования, производительность и по-требляемую мощность холодильных и вентиляционных установок

	
	Читать гидравлические и электрические схемы и чертежи

	
	Применять специализированный инструмент, приборы, приспособления и материалы, необходимые для контроля технического состояния,  де-монтажа, определения износа, диагностики причин выхода из строя и восстановления работоспособности любых элементов холодильных и вентиляционных установок 

	
	Проверять качество масла и теплоносителя

	
	Заменять фильтры-осушители и антикислотные фильтры

	
	Восстанавливать теплоизоляцию

	
	Удалять из установки хладагент, теплоноситель и масло, соблюдая тре-бования экологической безопасности

	
	Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неисправности эксплуатируемых холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Заменять изношенные узлы и детали холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Опрессовывать и проверять на герметичность контуры хладагента и теплоносителя

	
	Устранять утечки, вакуумировать и заправлять холодильную установку хладагентом,  теплоносителем и маслом

	
	Паять твердыми припоями в среде азота трубопроводы и линейные ком-поненты, используемые в холодильных установках и системах кондици-онирования воздуха

	
	Выполнять электромонтажные и пусконаладочные работы холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Настраивать механические, электрические и электронные регуляторы и контроллеры, применяемые в холодильных и вентиляционных установках 

	
	Измерять расходы, давления, температуры и влажность в контурах хла-дагента, теплоносителя, масла и  воздуха, напряжение и рабочий ток машин с заполнением карты контрольных замеров

	
	Анализировать параметры работы установок и выводить их на оптимальный рабочий режим

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	
	Выполнять правила техники безопасности и охраны труда

	
	Содержать в порядке постоянное или временное рабочее место, инстру-мент и документацию

	
	Пользоваться компьютером и информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет"

	
	Владеть профессиональной  терминологией на русском и английском языках 

	
	Составлять дефектные ведомости для ремонта

	
	Вести журнал технического обслуживания

	Необходимые знания
	Основы холодильной техники, гидравлики и аэродинамики в объеме выполняемой работы

	
	Назначение аппаратов и машин, входящих в состав холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Нормативно-технические и руководящие документы в области холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания

	
	Методы определения  производительности и потребляемой мощности холодильных и вентиляционных установок

	
	Оптимальные параметры функционирования холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Порядок включения и остановки холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Технология осмотра и ремонта холодильных и вентиляционных установок

	
	Специализированный инструмент, приборы, приспособления и материалы и правила техники безопасности, необходимые для ремонта холодильных установок суммарной   производительностью более 100 кВт или вентиляционных установок и центральных кондиционеров суммарной производительностью более 10 тыс. м3/ч

	
	Инструкции по эксплуатации и замене используемых механических, электрических и электронных регуляторов и контроллеров

	
	Правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем

	
	Способы проверки холодильных установок на герметичность, методы устранения утечек, правила вакуумирования и заправки рабочими веществами

	
	Способы измерения расходов, давлений и температур в контурах хладагента, теплоносителя, системах смазки и  воздуха

	
	Основы экологической безопасности эксплуатируемого оборудования 

	
	Свойства используемого хладагента и теплоносителя

	
	Компьютер и информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» на уровне пользователя

	
	Профессиональная  терминология на русском и английском языках

	
	Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации

	
	Правила внутреннего трудового распорядка, методы правильной организации работ и бережливого производства 

	Другие характеристики 
	-


IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва

	(наименование организации)

	
	Исполнительный вице-президент
	
	Кузьмин Дмитрий Владимирович

	
	(должность и ФИО руководителя)
	
	


4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1
	НП «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК», город Санкт-Петербург


� Общероссийский классификатор занятий


� Общероссийский классификатор видов экономической деятельности


� Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда».


� Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 33, ст. 3413; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636, № 44, ст. 4537, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5498; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; 2009, № 11, ст. 1261, № 29, ст. 3635, № 45, ст. 5265, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4004, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 54, № 30, ст. 4590, 4591, 4596, № 46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 7, ст. 610, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092).


� Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6. «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»


� Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».


� Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.








